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POTVRDA O KONTROLI KVALITETA PROIZVODA
BR. 07.15-21/2014

Podnosilac zahteva: TOPEKO HVAC & FIRESTOP SYSTEMS, Sejkina 54b, 11160 Beograd

Naziv. Uredaj za odrzavanje pritiska u postrojenjima centralnog grejanja — diktir
sistem '
Proizvodad: TOPEKQO HVAC & FIRESTOP SYSTEMS, éejkina 54b, 11160 Beograd
Tip: TOPEKS EKSPANZIONI SISTEMI M-xxx(kW) / x(bar) @
Datum ispitivanja: 17.09.2014. %3

Lokacija ispitivanja: Stambeno-postovni objekat Gundulicev venac br.6, Beograd @ "
Toplotna podstanica sistema daljinskgg; @ 2
TO Dunav u sastavu JKPBeograz% 2
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Uslovi ispitivanja: Definisani u SRPS EN 128

Strucni nalaz: Na osnovu pregiedaNein rakteristikama i primeni
,, ' ifika S katalozi, sertifikati, itd.) i
kcighalni akljuéuje se da su navedeni uredaji

dsaglaseni s patim standardima i tehnickom regulativom.

n za naucno-istrazivacku delatnost

YSjkan Luganin, dipl. inZ. mas.




